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水温分布調査の調査地点および調査時の観測条件

＜調査地点＞ ＜調査時の簡素条件＞

◆調査地点：四半期調査における調査地点と同様
◆調査日時：令和6年12月16日 7：30～8：49（大潮日の引き潮時間帯）

・2号機運転状況：定格熱出力一定運転中
・⊿Ｔ：6.3℃（陸域放流前水温22.3℃ － 取水口水温16.0℃）
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調査結果一覧
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調査結果：水温水平分布

17℃

16 ℃

16 ℃
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＜周辺海域の水温＞
・北東沖合側に暖水分布。
・湾奥側ほど低い傾向あり。
・15℃後半～16℃前半が広く分布。

＜発電所前面＞
・2,3号機浮上点で17℃台。
・他地点は15.9℃～16℃台。
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調査結果：水温鉛直分布（St.17－St.29）
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調査結果：水温鉛直分布（St.17－St.15）
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調査結果：水温鉛直分布（St.17－St.33）
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調査結果：水温鉛直分布（St.17－St.21）
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