
CT付電力量計を100/200V 250A電力量計に交換

変圧器TR

CT

MCCB

ZCT

VT

ZPD

変流器

配線用遮断器

零相変流器

零相基準入力装置

計器用変圧器

VCB

VCT 取引計器用変成器

真空遮断器

DS 断路器

漏電遮断器ELCB

名　称記　号

凡  例

不足電圧継電器UVR

UFR

OVR

OFR

過電圧継電器

不足周波数継電器

過周波数継電器

単独能

単独受

単独運転検出装置(能動的)

単独運転検出装置(受動的)

PV 太陽電池アレイ

電磁接触器MC

OVGR

RPR

地絡過電圧継電器

逆電力継電器

Ry 継電器

太陽光発電ｼｽﾃﾑ

ｼｽﾃﾑ定格

C種

太陽電池ﾓｼﾞｭｰﾙ

12

12

PV2

PV1

太陽光発電用ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ【屋外】

MCCB

通信出力

自立出力

断路端子

断路端子

接続箱

MCCB

単独能

単独受

UVR

OVR

UFR

OFR

系統連系保護装置

MC

Ry

系統出力

DC/AC

操作ﾊﾟﾈﾙ

C種

1φ3W 200/100V

EM-CET14°

既設引込開閉器盤改修

ELCB3P

225AF150AT

WH

1φ2W 100V

計測小型端末

1φ2W

100V

ﾓﾆﾀｰ

42型

1φ2W

100V

計測監視装置

気象信号変換箱

日射計

DC4-20mA

DC4-20mA

ﾃﾞｰﾀﾛｶﾞｰ

1φ2W

100V

E

Ｃ

低圧電灯

ELCB3P

225AF125AT

WH

低圧動力

既設L-1へ 既設空調屋外機へ

故障入力

電力変換器

工事名称

図面名称

図面番号

縮尺

太陽光発電設備　ｼｽﾃﾑ構成図

Ｅ － ８

EM-CEE-S1.25°-2C

W

付属ｹｰﾌﾞﾙ

【事務室】

【休憩室】

断路端子

断路端子

気象信号変換器

堀内電気 株式会社
〒９８２－００１１宮城県仙台市太白区長町七丁目１８－９

承認　　 検図 　　製作

・太陽光発電ｼｽﾃﾑ　4ｋW

ELCB3P

50AF30AT

30ｍA

逆接続可能型

容量4kW ：10直列2並列

EM-CE3.5°-2C

10

10

定格出力4.5ｋW

EM-EEF2.0°-3C

自立ｺﾝｾﾝﾄ

太陽光連系盤

新設（SUS製）

松島海岸ﾚｽﾄﾊｳｽ太陽光発電設備設置工事

【屋根上】

気温計

【軒下】

EM-IE8°

EM-UTP0.5-4P cat5e

EM-UTP0.5-4P cat5e

完成年月

平成 28 年 1 月


