
策定年月日 2021/3/25

施設名称 所管所属名称

大分類 公共用施設 中分類 文化・社会教育施設小分類 文化会館

構造 鉄筋コンクリート 用途 文化会館 建築日 1964/10/15

経過年数 56年 耐用年数 50年 目標使用年数 65年

運営方式 指定管理 管理者名称 消費生活・文化課 全延床面積（㎡） 12,470

所在地

必要性の有無 有

個別施設計画様式

業務内容
文化芸術の鑑賞機会、文化芸術活動の参加機会、文化芸術活動に係る情報の提供、文化芸
術団体の育成及び支援等を行う。

県民が文化芸術を創造し、享受する場を提供することにより、文化芸術の総合的な交流及び
文化芸術の振興を図り、県民生活の向上に寄与するための施設であるため、必要性は高い。

県民会館条例第２条

宮城県仙台市青葉区国分町３丁目３−７

１　対象施設・施設概要

公共施設等総合管理方針施設分類

主要建物概要

２　計画期間

30年

３　点検・診断によって得られた個別施設の状態

宮城県民会館 消費生活・文化課

施設情報

　令和２年度中に策定予定の「仙台医療センター跡地における県有施設の再編に向けた基本
構想」に基づき、宮城県民会館及び宮城県民間非営利活動プラザは、仙台医療センター跡地
に移転集約することとしている。
　現施設については、中長期保全計画表に基づく計画的な保全の実施により長寿命化を図っ
ていく。

　上記「管理に関する基本的な考え方を踏まえた施設の管理方針」に基づき、耐用年数や劣
化状況の調査を行うとともに、指定管理者からの管理状況に関する報告内容を踏まえ、法令
等により維持・更新が義務づけられている設備、使用する設備等の故障・事故が人命に影響
する設備等について、適切な時期に修繕・更新を行っていく。

別添「保全点検結果報告書」等のとおり

４　当該施設の必要性

５　施設ごとの今後の対策

６　対策内容，時期及び概算費用

別添「中長期保全計画表」のとおり

設置根拠規定等

必要性の判断理由

管理に関する基本的
な考え方を踏まえた
施設の管理方針

施設間・対策間の優
先順位の判断内容



1500㎡
以上

防災拠点
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県民会館 作成条件： ①施設管理者及び主務課からの要望に基づき作成したものである。

SRC造 ②県有建築物保全点検の結果に基づき作成し，今後３０年間の改修費用を概算で算出した。

地上６階　地下１階 ③費用の算出は大臣官房官庁営繕部監修「建築物のライフサイクルコスト平成３１年版」，県単価及び見積を用いる。

12,470㎡ ④表中，概ね４年目以降の修繕内容については，「建築物のライフサイクルコスト平成３１年版」に基づく部材毎の更新・修繕・設計費用を算出している。

1964/10/15 ⑤各年度において，予算の平準化は考慮しない。物価上昇率は考慮しない（割引率0%）。消費税率は10％で算出している。

1964/10/15

作成年 県民会館  全景      

2020 年 2020/10/15 10 15 ○ 　　（金額単位：千円）

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050

築57年 築58年 築59年 築60年 築61年 築62年 築63年 築64年 築65年 築66年 築67年 築68年 築69年 築70年 築71年 築72年 築73年 築74年 築75年 築76年 築77年 築78年 築79年 築80年 築81年 築82年 築83年 築84年 築85年 築86年 年度 内容

更新 20 40,892 40,892 2019 屋上防水改修工事

修繕 5 0 0 0 0 0 （防水改修）

設計・監理 － 1,636 1,227 2,863

更新 40 0 2019 屋上防水改修工事

修繕 － 0 （取り外しのみ）

設計・監理 － 0

更新 40 74,006 74,006 1991 外壁改修工事

修繕 20 0 （吹付タイル塗替え）

設計・監理 － 1,443 2,961 1,481 5,885

更新 50 0 1991 外壁改修工事

修繕 10 192 192 384 （撥水材塗布、浮き部修繕）

設計・監理 － 0

更新 40 39,157 39,157

修繕 10 5,896 1,030 6,926

設計・監理 － 565 1,567 1,175 3,307

更新 50 3,000 3,000 1991 外壁改修工事

修繕 10 0 0 （既存撤去、新設）

設計・監理 － 0

更新 20 49,059 49,059 1991 外壁改修工事

修繕 － 0 （シーリング更新）

設計・監理 － 1,963 1,472 3,435

0 7,904 0 0 0 0 0 0 0 2,961 75,487 0 1,030 0 192 0 0 1,636 42,119 0 3,000 1,567 40,332 1,963 50,723 0 0 0 0 0 228,914

更新 25 0 2002 高圧変圧器盤更新

修繕 13 6,981 6,981

修繕 6 560 560 560 1,680

設計・監理 - 0

更新 25 23,799 23,799 1990 高圧変圧器盤更新

修繕 13 1,782 1,782

修繕 6 280 280 0 280 0 840

設計・監理 - 0 0 0

更新 30 36,659 36,659 2002 変圧器更新

修繕 - 0

設計・監理 - 0

更新 30 0 1990 変圧器盤更新

修繕 - 40,958 40,958

設計・監理 - 0

更新 30 9,338 9,338 2002 コンデンサ更新

修繕 - 8,188 8,188

設計・監理 - 4,000 4,000

更新 20 934 934 2013 気中開閉器更新

修繕 - 4,338 4,338

設計・監理 - 0

更新 30 88,162 88,162 2020 自家用発電装置更新

修繕 8 6,299 6,299 6,299 18,897

修繕 4 0 0 0 0 0 0 0

修繕 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

設計・監理 - 2,645 1,764 4,409

更新 20 7,085 7,085 2014 直流電源盤更新

修繕 8 8,803 0 5,076 5,076 18,955

設計・監理 - 404 709 473 1,586

更新 30 0

修繕 15 6,457 6,457

設計・監理 - 0

0 9,207 4,000 53,484 0 0 0 6,299 0 0 280 45,997 2,203 7,558 0 6,299 280 1,782 560 13,438 0 5,076 280 6,299 560 0 0 0 2,645 118,801 285,048

更新 30 0 2013 鋳鉄製蒸気ボイラー改修

修繕 12 4,941 6,840 6,840 18,621

修繕 6 1,274 1,274 1,274 1,274 5,096

修繕 3 634 634 634 634 634 634 634 634 5,072

修繕 3 634 634 634 634 634 634 634 634 5,072

設計・監理 － 0

更新 20 0 0 2004 スクリュー冷凍機更新

修繕 15 1,103 1,103

修繕 12 3,138 3,138

修繕 10 5,341 5,341

修繕 5 848 848 848 848 3,392

設計・監理 － 0 0 0

　御影石

県民会館 　　中長期保全計画表

棟名称

構造

階

延べ面積

備　　考

3 　吹付タイル(コンクリート打ち放
し面)

建築年月日

番
号

部 位 部　　　　　材 標準
周期

30年間
合計

外壁

屋上
及び
屋根

6

改修履歴

1

建
築

　シート防水

2 　アルミ製笠木

4 　小口タイル

7 　シーリング

5 　アルミパネル

小計

1 　鋳鉄製蒸気ボイラー

7

小計

2 屋外受変電設備
高圧受配電盤

3 屋内受変電設備
変圧器

発電機 　自家用発電装置

屋内受変電設備
高圧受配電盤

4 屋外受変電設備
変圧器

5 屋内受変電設備
コンデンサ　リアクトル

8 直流電源装
置

　直流電源装置

1

2 　スクリュー冷凍機

9 分電盤類
　電灯コンセント分電盤・動力制御
盤

電
気

受変電設備

6 　高圧気中開閉器

機
械

空調設備

土木部営繕課

1 / 2 ページ



県民会館 作成条件： ①施設管理者及び主務課からの要望に基づき作成したものである。

SRC造 ②県有建築物保全点検の結果に基づき作成し，今後３０年間の改修費用を概算で算出した。

地上６階　地下１階 ③費用の算出は大臣官房官庁営繕部監修「建築物のライフサイクルコスト平成３１年版」，県単価及び見積を用いる。

12,470㎡ ④表中，概ね４年目以降の修繕内容については，「建築物のライフサイクルコスト平成３１年版」に基づく部材毎の更新・修繕・設計費用を算出している。

1964/10/15 ⑤各年度において，予算の平準化は考慮しない。物価上昇率は考慮しない（割引率0%）。消費税率は10％で算出している。

1964/10/15

作成年 県民会館  全景      

2020 年 2020/10/15 10 15 ○ 　　（金額単位：千円）

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050

築57年 築58年 築59年 築60年 築61年 築62年 築63年 築64年 築65年 築66年 築67年 築68年 築69年 築70年 築71年 築72年 築73年 築74年 築75年 築76年 築77年 築78年 築79年 築80年 築81年 築82年 築83年 築84年 築85年 築86年 年度 内容

県民会館 　　中長期保全計画表

棟名称

構造

階

延べ面積

備　　考

建築年月日

番
号

部 位 部　　　　　材 標準
周期

30年間
合計

改修履歴

土木部営繕課

更新 20 5,075 5,075 2004 FRP製冷却塔更新

修繕 8 1,416 1,416 2,832

修繕 5 133 133 133 133 532

修繕 4 56 56 56 56 56 280

修繕 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

設計・監理 － 508 473 981

更新 20 0 0 1991 真空給水ポンプ更新

修繕 10 4,816 2,832 7,648

修繕 4 975 975 975 975 975 4,875

設計・監理 － 0

更新 20 2,000 2,000 1991 冷温水ポンプ更新

修繕 10 444 444

修繕 4 238 238 238 238 238 1,190

設計・監理 － 3,000 3,000

更新 20 0 0 1991 冷却水ポンプ更新

修繕 10 845 845

修繕 4 255 255 255 255 255 1,275

設計・監理 － 0

更新 30 6,663 6,663 1991 配管類更新

修繕 - 0

設計・監理 － 0

更新 30 0 1984 受水槽更新

修繕 10 376 376 752

設計・監理 － 0

更新 30 0 1989 上水高架水槽更新

修繕 10 71 71 142

設計・監理 － 0

更新 30 0 1989 井水高架水槽更新

修繕 10 141 141 282

設計・監理 － 0

更新 20 0 0 1989 上水用揚水ポンプ更新

修繕 7 5,000 1,093 1,093 7,186

修繕 4 386 386 386 386 386 1,930

設計・監理 － 0

更新 20 0 0 1989 井水用揚水ポンプ更新

修繕 7 1,140 1,140 2,280

修繕 4 406 406 406 406 406 2,030

設計・監理 － 0

更新 15 0 0 1989 給湯用ボイラー更新

修繕 6 166 166 166 498

修繕 4 135 135 406 406 406 1,488

設計・監理 － 0

更新 30 55,585 55,585 2009 衛生配管類更新

修繕 － 0

設計・監理 － 1,668 1,112 2,780

0 0 3,000 23,420 0 0 0 3,663 56 1,147 4,775 2,395 1,472 5,977 6,322 2,832 12,576 3,901 56,697 5,612 1,472 0 2,948 1,096 5,714 1,268 406 2,260 9,438 981 159,428

更新 0

修繕 704 704

設計・監理 0

更新 0

修繕 138,185 73,176 309,248 520,609

設計・監理 0

0 138,889 73,176 309,248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 521,313

0 156,000 80,176 386,152 0 0 0 9,962 56 4,108 80,542 48,392 4,705 13,535 6,514 9,131 12,856 7,319 99,376 19,050 4,472 6,643 43,560 9,358 56,997 1,268 406 2,260 12,083 119,782 1,194,703

8 　受水槽

12 　井水用揚水ポンプ

　蒸気配管

小計

　　　合　　　　　　　計

1

その他の部位

　排煙窓

見積もりによる

2 舞台・音響関連設備

小計

14 　給水配管

3 　FRP製冷却塔直交流型

7

5 　冷温水ポンプ

4 　真空給水ポンプ

6 　冷却水ポンプ

13 　給湯用ボイラー

機
械

衛生設備

10 　井水高架水槽

9 　上水高架水槽

空調設備

11 　上水用揚水ポンプ
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（別紙様式２）（建築）

所在地：
 　②延べ面積： 12,470 ㎡　③階数： 地上6階 ， 地下1階  　④竣工年度：　

1 -

2 - 1

2 - 2

3 - 1

3 - 2

3 - 3

4 -

5 - 1

屋上及び屋根 　（指摘項目） 判定

雨樋の破損が見られます。 B

　（対策等）

経過観察し修繕が望まれます。

B

　（対策等）

経過観察願います。

屋上及び屋根 　（指摘項目） 判定

屋上の折板屋根に塗装の剥離が見られます。 B

　（対策等）

経過観察願います。

判定

B

判定　（指摘項目）

C

　（対策等）

計画的な修繕が望まれます。

屋上及び屋根 　（指摘項目） 判定

屋上シート防水の一部にたわみが見られます。

建築物の外部

　（指摘項目）

建築物の外部 　（指摘項目）

　（指摘項目） 判定

北側外壁にチョーキングが見られます。

判定

ペントハウス外部の鉄製モニュメントに錆が確認できます。

B

　（対策等）

経過観察願います。

仙台市青葉区国分町3-3-7
県民会館 県民会館建物棟名称：

①用途： 劇場

施設名称：

県有建築物保全点検結果報告書　　

昭和39年度

経過観察し修繕が望まれます。

　（対策等）

　（対策等）

　（対策等）

 敷地及び地盤

避難施設等

指摘事項（不具合内容，関係法令）及び対策等項目

建築物の内部

―

判定

屋外階段の基礎部分に劣化損傷がみられます。

　（指摘項目）

A



5 - 2

5 - 3

6 -

※　判定欄には、建築基準法上の支障の有無について、以下の指標により記入願います。
Ａ　「指摘なし」：支障なし　　　Ｂ　「要注意」：経過観察が必要
Ｃ　「要計画改修」：長寿命化の観点から計画的な対策が必要
Ｄ　「要是正」：・危険防止の観点から早急な対策が必要
　　　　　　　　　・建物の機能維持に重大な影響があり早急な対策が必要

避難施設等 　（指摘項目） 判定

２階の排煙窓のオペーレーターに動作不良が見られます。 D

　（対策等）

修繕が望まれます。

避難施設等 　（指摘項目） 判定

北側の避難階段に発錆が見られます。 B

　（対策等）

経過観察し修繕が望まれます。

A

判定　（指摘項目）

陽光ビルサービス　菅原様

(株）楠山設計

県民会館
県民会館　甘粕係長

酒井　拓海
郷右近　誠一

特記事項

天井脱落対策が未施工です。（既存不適格建築物）

　（対策等）

その他

立会者職氏名

令和2年8月14日
点検者職氏名

点検実施日：



　　

2 - 1

5 - 3

令和2年度 県有建築物保全点検

判定等

施設名称 建物棟名称 判定 外壁モニュメント支持鉄骨部に錆が確認できます。
計画的な修繕が望まれます。

県民会館 県民会館 Ｃ

判定等

施設名称 建物棟名称 判定
２階の排煙窓のオペーレーターに動作不良が見られます。
修繕が必要です。

県民会館 県民会館 Ｄ



　　

判定等

施設名称 建物棟名称 判定

令和２年度 県有建築物保全点検

判定等

施設名称 建物棟名称 判定 天井脱落対策が未施工です。（既存不適格建築物）

県民会館 県民会館 特記事項



昭和39年度

代表となる調査者

その他の調査者

指摘無 要注意
要計画
修繕

要是正

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

1

(7)
組積造の塀又は補強コン
クリートブロック造の塀
等の劣化及び損傷の状況

(8)
擁壁の劣化及び損傷の状
況

2

(2)
基礎の劣化及び損傷の状
況 ○

(4)
土台の劣化及び損傷の状
況

(6)
木造の外壁躯体の劣化及
び損傷の状況

(7)
組積造の外壁躯体の劣化
及び損傷の状況

(8)
補強コンクリートブロッ
ク造の外壁躯体の劣化及
び損傷の状況

(9)
鉄骨造の外壁躯体の劣化
及び損傷の状況 〇 外壁モニュメント支持鉄骨部

に錆

(10)

鉄筋コンクリート造及び
鉄骨鉄筋コンクリート造
の外壁躯体の劣化及び損
傷の状況，及び雨漏れの
状況

〇 北側外壁にチョーキング

(11)

タイル，石貼り等（乾式
工法によるものを除く。
），モルタル等の劣化及
び損傷の状況，及び雨漏
れの状況

(12)

乾式工法によるタイル，
石貼り等の劣化及び損傷
の状況，及び雨漏れの状
況

(13)
金属系パネル（帳壁を含
む。）の劣化及び損傷の
状況，及び雨漏れの状況

 

(14)

コンクリート系パネル（
帳壁を含む。）の劣化及
び損傷の状況，及び雨漏
れの状況

(15)
サッシ等の劣化及び損傷
の状況，及び雨漏れの状
況

○

(17)
機器本体の劣化及び損傷
の状況

(18)
支持部分等の劣化及び損
傷の状況

外
　
壁

外装仕上げ材等

窓サッシ等

外壁に緊桔された広告
板，空調室外機等

外
　
壁

躯体等

番号 調　査　項　目

調査結果（該当箇所○印）

備　考

敷地及び地盤

塀

擁壁

建築物の外部

基礎

土台
（木造に限る）

県有建築物保全点検調査結果票　（チェックリスト）

当該建築物の調査者

氏　　名

(株）楠山設計酒井　拓海

郷右近　誠一

〔 建築物 〕

建物棟名称：県民会館

所在地：仙台市青葉区国分町3-3-7

施設名称：県民会館

①用途：劇場 　②延べ面積：12470㎡　③階数：地上6階，地下1階 ④竣工年度：

〔 チェックリスト（建築物） 〕



指摘無 要注意
要計画
修繕

要是正

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

番号 調　査　項　目

調査結果（該当箇所○印）

備　考

3

(1)
屋上面の劣化及び損傷の
状況，及び雨漏れの状況 ○

屋上シート防水の一部にたわ
み発生。折板屋根に塗装の剥
離。

(2)
パラペットの立上り面の
劣化及び損傷の状況 ○

(3)
笠木モルタル等の劣化及
び損傷の状況

(4)
金属笠木の劣化及び損傷
の状況 ○

(5)
排水溝（ドレーンを含む。
）の劣化及び損傷の状況 ○ 縦樋の破損

(7)
屋根の劣化及び損傷の状
況 ○

(8)
機器本体の劣化及び損傷の
状況 ○

(9)
支持部分等の劣化及び損
傷の状況 ○

4

(5) 防火区画の外周部

令第１１２条第１０項に
規定する外壁等及び同条
第１１項に規定する防火
設備の劣化及び損傷の状
況

○

(6)
木造の壁の室内に面する
部分の躯体の劣化及び損
傷の状況

(7)
組積造の壁の室内に面す
る部分の躯体の劣化及び
損傷の状況

(8)

補強コンクリートブロッ
ク造の壁の室内に面する
部分の躯体の劣化及び損
傷の状況

(9)
鉄骨造の壁の室内に面す
る部分の躯体の劣化及び
損傷の状況

(10)

鉄筋コンクリート造及び
鉄骨鉄筋コンクリート造
の壁の室内に面する部分
の躯体の劣化及び損傷の
状況

○

(12)
部材の劣化及び損傷の状
況

(13)
鉄骨の耐火被覆の劣化及
び損傷の状況

(17)
木造の床躯体の劣化及び
損傷の状況

(18)
鉄骨造の床躯体の劣化及
び損傷の状況

(19)

鉄筋コンクリート造及び
鉄骨鉄筋コンクリート造
の床躯体の劣化及び損傷
の状況

○

(21)

１時間準耐火基準に適
合する準耐火構造の床
、耐火構造の床又は準
耐火構造の床
（防火区画を構成する
　床に限る。）

部材の劣化及び損傷の状
況 〇

床

躯体等

機器及び工作物
（冷却塔設備，広告塔等）

建築物の内部

防
火
区
画

壁
の
室
内
に
面
す
る
部
分

躯体等

１時間準耐火基準に適
合する準耐火構造の壁
、耐火構造の壁又は準
耐火構造の壁
（防火区画を構成する
　壁に限る。）

屋上及び屋根

屋上面

屋上周り
（屋上面を除く。）

屋根
（屋上面を除く。）

〔 チェックリスト（建築物） 〕



指摘無 要注意
要計画
修繕

要是正

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

番号 調　査　項　目

調査結果（該当箇所○印）

備　考

(24)
令第１２９条各項に規
定する建築物の天井の
室内に面する部分

室内に面する部分の仕上げ
の劣化及び損傷の状況 〇

(25) 特定天井
特定天井の天井材の劣化お
よび損傷の状況

(31)
常時閉鎖又は作動した状態
にある防火設備の本体と枠
の劣化及び損傷の状況

○

(35)
照明器具，懸垂物等の落
下防止対策の状況 ○

(44)
吹付け石綿等の劣化の状
況

(46)
囲い込み又は封じ込めに
よる飛散防止措置の劣化
及び損傷の状況

5

(8)
手すり等の劣化及び損傷
の状況 ○

(15)
階段各部の劣化及び損傷
の状況 ○ 避難屋外階段の基礎劣化。避

難屋外階段に発錆。

(25)
防煙垂れ壁の劣化及び損
傷の状況 ○

(28) 排煙設備の作動の状況 ○ 排煙オペレーターの手動開閉
不具合

(39)
非常用の照明装置の作動
の状況 ○

6

(5)
避雷針，避雷導線等の劣
化及び損傷の状況 〇

(6)
煙突本体及び建築物との
接合部の劣化及び損傷の
状況

(7)
付帯金物の劣化及び損傷
の状況

(8)
煙突本体の劣化及び損傷
の状況

(9)
付帯金物の劣化及び損傷
の状況

照明器具，懸垂物等

階段
階
段

避雷設備

その他

石綿等を添加した建築材料

避難施設等

避難上有効なバルコニー

排
煙
設
備
等

防煙壁

排煙設備

そ
の
他
の
設
備
等

非常用の照明装置

煙
　
突

建築物に設ける煙突

令第１３８条第１項第
一号に掲げる煙突

防火設備
（防火扉，防火シャッター
　その他これらに類するも
　のに限る。）

天
井

〔 チェックリスト（建築物） 〕



（別紙様式２）（電気）

調査年月日

施設名称

棟名称  改修履歴

調査者 　 大規模改修工事等の

（所属・職・氏名） 　 実施年度，改修概要，

立会者 　 施工業者

建設年月

施工業者

受変電設備

平成２５年 7年 なし Ａ

平成１４年 18年 なし Ａ

平成２年 30年 機能低下 Ｂ

平成１４年 18年 なし Ａ

令和2年 1年 なし Ａ

平成２６年 6年 なし Ａ

電灯・動力設備

30面 平成２年 30年 機能低下 Ｂ

動力盤・制御盤 30面 平成２年 30年 機能低下 Ｂ

開閉器盤 2面 平成２年 30年 機能低下 Ｂ

その他

[判定] 
A　指摘なし：支障なし
B　要注意：経過観察が必要
C　要計画改修：長寿命化の観点から計画的な対策が必要
D　要是正：・危険防止の観点から早急な対策が必要
　　　　　　　・建物の機能維持に重大な影響があり早急な対策が必要

設置年or
更新年

県有建築物保全点検結果報告書（電気）

令和2年8月14日

経過年数調査対象設備

平成23年度　塚田電気工事(株）

ディ－ゼルエンジン

令和２年　塚田電気工事（株）

電
気
設
備
方
式

平成26年度　東生電設㈱

県民会館　係長　甘粕様

平成14年度　第一電設工業㈱

平成25年度　㈱迫防災

平成28年度　塚田電気工事㈱

陽光ビルサービス㈱

設備容量・契約

陽光ビルサービス　主任　菅原賢様

宮城県県民会館

本館

昭和39年10月15日

(株)楠山設計　

設備技監　鈴木耕治

判定 備　考

常用自家発

受変電保守業者

直流電源装置

高圧(6kV)

総括

その他の特記事項

2,300kVA 550kW

その他設備

受変電方式

非常用自家発

不具合事象
（機能低下、異音異臭、腐食、損傷、発熱、

油・空気漏れ、液漏れ、固定不良、基準値外
れ、沈下亀裂）

電灯分電盤・電灯動力分電盤

電灯分電盤に使用されている配線用遮断器（MCCB）類は，耐用年数を超えています。経過観察が必要で
す。

PAS　300A高圧引込設備

受変電設備

自家発電設備

直流電源装置

屋内受変電設備

屋外受変電設備

コンデンサ

400KVA

200Aｈ　HSE形



判定 Ｂ 耐用年数が超過しています、経過観察をお願いします。

内部状況動力・制御盤（機械室）

判定 B 耐用年数が超過しています、経過観察をお願いします。

令和２年度　県有建築物保全点検調査票

内部状況分電盤（L5-2）

（電気）

（電気）（電気）



判定 Ｂ

耐用年数を超過しています、経過観察をお願いします。

令和２年度　県有建築物保全点検調査票

排風機盤（３階・映写室）

判定 Ｂ 耐用年数を超過しています、経過観察をお願いします。

Ｎｏ２０-Ａ制御盤

内部状況

内部状況

（電気）（電気）



（別紙様式２）（機械）

 調査年月日

 施設名称

 棟名称  改修履歴

 調査者 　 大規模改修工事等の

（所属・職・氏名） 　 実施年度，改修概要，

 立会者 　 施工業者

 竣工年度

 施工業者 空調方式

給水方式

空調設備

ボイラー 有 平成元年 31年 B

温水発生機

冷温水発生機

冷凍機 有 平成１６年 16年 A

温風炉

冷却塔 有 平成１６年 16年 A

ポンプ（床置型） 有 平成１１年 21年 B

主要配管 有 平成３年 29年 B

衛生設備

受水槽 有 昭和５９年 36年 B

高架水槽 有 平成元年 31年 B

給湯ボイラー（中央式） 有 平成元年 31年 B

揚水ポンプ（床置型） 有 昭和５９年 36年 B

主要配管 有 平成２２年 10年 A

その他

[判定]

A　指摘なし：支障なし

B　要注意：経過観察が必要

C　要計画改修：長寿命化の観点から計画的な対策が必要

D　要是正：・危険防止の観点から早急な対策が必要

　　　　　　　・建物の機能維持に重大な影響があり早急な対策が必要

給水配管

鋳鉄製蒸気

遠心

蒸気配管

県有建築物保全点検結果報告書（機械）

H22.5(衛生器具、給水管更新）羽川設備工事

中央方式(A重油）+個別方式

S59(受水槽、揚水ポンプ更新）施工者不明

H10/3(バリアフリートイレ等整備）羽根川設備工事

H3/3（空調配管、補機類更新）㈱朝日工業社

H１（高架水槽更新）施工者不明

H１/11（冷凍機、ポンプ類更新）（ボイラー更新）

令和2年8月14日

宮城県県民会館

本館

(株)楠山設計　

設備部長　岩崎真基

調査対象設備
（重要部位）

有無
経過
年数

設置 or
更新年度

熱
源
機
器

（共通事項）
平成27年4月改正された「フロンガス排出抑制法」に基づく，パッケージエアコン等の簡易点検及び定期点検を遵守願い
ます。

その他の特記事項

総括

各主要機器の耐用年数が超えており経過観察が必要です。

冷温水H1、冷却水H16

鋼板製立型

県民会館　係長　甘粕様

　陽光ビルサービス　主任　菅原賢様

昭和39年10月15日

暖房　

衛生　（株）金華工業商会

不具合事象
（ 機能低下，異音異臭，腐食，損傷，発
熱，漏れ，基準値外れ，固定部不良 ）

備　考判定

高架水槽方式



対応年数を超過しています。

判定

令和２年度　県有建築物保全点検調査票

判定

対応年数を超過しています。

高架水槽（市水） 高架水槽（井水）

空調用ボイラー（蒸気） 給湯用ボイラー

B

B



判定 B

対応年数を超過しています。

受水槽銘板

揚水ポンプ（市水） 揚水ポンプ（井水）

令和２年度　県有建築物保全点検調査票

受水槽

判定 B

対応年数を超過しています。


